Kinnine ldbimine 87‘40
Kaitsetoru PVC 1250N DEF10 /
i ( - —
/12 7-83.01 h=0.80 - - .
d ‘j“ 1711 : // \\\
r _— T~
- / ~
} ™~
/ - /( ~ _
| P ~
,/ - \
13 7=82.86 h=0.80 \
. / T
; pol == \
I : ik
i) \
' y ”"" ! N
Wy i \
14 7=82.72 h=0.80 '
- f ’ \\
] W .
’ -] i Kaitsetoru PVC 450N D=110 \
oy e [= 12205 \
! i ! \
4 /»/’ [ \
/ ¢ 15 72-82.54 h=0.80
1 T \
AXPK_4G240\ 10 185448 \
\
\

L= 236.16
\

1
! P
I
16, Z=82.36 h=0.80
\

|

/

I
[ t /?
(s " 17 7-82.20 h=0.80
I e
( . 1 e]
\

/

[l /
I 1 ;}’ /
/ ] d;, 18 7=82.07 h=0.90
[
| Iy
T
[ / N
I \
/ N
I \
“‘ \\
| ' \
A .91 h=0.90 \
// = — \"-f ﬂ _[1 \\
S 25 7=81.96 h=1.00 &
1 == T
| S . - :
// ) \;\ V. 26™%=82.29 h=0.80
| ) T . g \
// 27 7=82.59 h=0.80
| . Q- 26 7-62.39 h-1.0 .
\\\ Kinnipe Idbimine p28—30 180
{ | o \%etoru PVC 1250N D=110
/ Kaits
Y
| ~ 2
r ~—
I 31 7-82.28 h=090
"
, »‘ , .
) Kaitsetoru PVC 450N D=1aQ IS
/ L= 38.18 A — M.
! ~
| | - ~
| ' 3802=82.81 h=1.00/ A=~ ' T . . —
- ' °39 7-§2.87 h=1.00 40 7=82.94 h=1.00 - — — = -
| "o 41 7-82.95 h=1.00
1
[ !
i Kaitsetopy PVC 750N D=11Q Sl
| = 25.29 Pot. ring "%y 43-7=64.06_h=0.00
! 9 Cuz5 ——<
[ —
/ bki78989 ) o~ T [
! In=160A, Harju Elekter HETR L T~ . -
Z*1/60A WforvesﬁkahogoL Y~
/ - M)
1 | /S -
| i h 69 : g
X= 6447200 7 x
! / e |
— / |
| - ‘
/ Koordinaadid L-Est 97 siisteemis.
f - B / Kdrgused EH2000 siisteemis.
\Objektinimetus | Tellija
T —— - K AR Aia tn 3a elektrilitumine, R6ngu alevik, Elva vald, Tartumaa LEONHARD WEISS OU
T _/ Im Joonis Joonise nr
LE@ NHARD | Elektripaigaldise teostusjoonis TEO058_04-21
WE‘ SS Mboadistas Ular Leﬁiste 16.04.2021 5178493 Mbodtkava M 1:500
www.leonhard-weiss.ee Kontrollis Ular Lehiste 27.04.2021 5178 493 Staadium
energy@leonhard-weiss.com — va -
Telefon +372 715 4100 Projekijuht , Keel Leht | Lenti
EL10665798-0001 MTR nr EEG000154 EST 1 1

—_

000c%9



